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 - В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н. 
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи (5 уровень 

квалификации) 
(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) 

 

2. Номер квалификации 

20.03000.11 
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации) 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(далее - требования к квалификации): 

«Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи» 

(утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 

октября 2022 года № 605н, регистрационный номер 808),  код 20.030  
 (наименование и код профессионального стандарта, либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих 

квалификационные требования) 

 

4. Вид профессиональной деятельности  

Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий электропередачи  
 (по реестру профессиональных стандартов) 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 
 

№ 

п/п 

Знания и умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерий оценки 

квалификации 

Тип и № 

задания
2
 

 

1 2 3 4 

1.  Тема 1.  

Правила технической эксплуатации 

электрических станций, сетей: 

техническое обслуживание и ремонт 

силовых кабелей   

Правильный ответ – 1 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Максимальное 

количество баллов –3 

 

2.  Тема 2. 

Правила установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования 

земельных участков, расположенных в 

границах таких зон. 

Правильный ответ – 1 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Максимальное 

количество баллов – 2 

 

3.    Тема 3. 

Принципы работы, технические 

характеристики и условные 

обозначения сооружений электрических 

сетей 

Правильный ответ – 1 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Максимальное 

количество баллов – 5 

 

4.  Тема 4. 

Правила устройства электроустановок. 

Правильный ответ – 1 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

 

                                                 
2
 Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; на 

установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена 

выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации 
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1 2 3 4 

баллов 

Максимальное 

количество баллов – 3 

5.  Тема 5. 

Правилами  по охране труда при 

эксплуатации электроустановок 

Правильный ответ – 1 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Максимальное 

количество баллов – 9 

 

6.  Тема 6 

Требования охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии, регламентирующие 

деятельность по трудовой функции 

Правильный ответ – 1 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Максимальное 

количество баллов – 3 

 

7.  Тема 7 

Правила безопасности при работе с 

инструментами и приспособлениями 

Правильный ответ – 1 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Максимальное 

количество баллов – 2 

 

8.  Тема 8 

Порядок применения и испытания 

средств защиты, используемых в 

электроустановках 

Правильный ответ – 1 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Максимальное 

количество баллов – 2 

 

9.  Тема 9. 

Порядок ведения паспортной, 

оперативной и технической 

документации и отчетности по 

эксплуатации и ремонту 

обслуживаемого оборудования 

Правильный ответ – 1 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Максимальное 

количество баллов – 2 

 

10.  Тема 10 

Объем и нормы испытаний 

электрооборудования 

Правильный ответ – 1 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Максимальное 

количество баллов – 3 

 

11.  Тема 11 

Правила работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики 

Российской Федерации 

Правильный ответ – 1 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Максимальное 

количество баллов – 2 

 

12.  Тема 12 

Инструкция по охране труда для 

пользователей персональными 

электронно-вычислительными 

машинами 

Правильный ответ – 1 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Максимальное 

количество баллов – 1 

 

13.  Тема 13 Правильный ответ – 1  
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1 2 3 4 

Правила хранения, транспортировки и 

погрузки товарно-материальных 

ценностей 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Максимальное 

количество баллов – 2 

14.  Тема 14 

Перечень мероприятий по оказанию 

первой помощи. 

Правильный ответ – 1 

балл,  

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Максимальное 

количество баллов – 1 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 195 

количество заданий на установление соответствия: 26 

количество заданий на установление последовательности: 9 

время выполнения теоретического этапа экзамена: 120  минут 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

Трудовые функции, трудовые действия, умения в 

соответствии с требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания
3
 

 

1 2 3 

Трудовые функции: 

- Руководство работой бригады по техническому 

обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи 

Трудовые действия: 

- Контроль соблюдения подчиненным персоналом правил 

технической эксплуатации электротехнического 

оборудования, требований охраны труда, пожарной 

безопасности, трудовой и производственной дисциплины 

- Проверка качества выполнения законченных работ, 

обеспечение устранения выявленных недоделок и 

исправления брака в работе, предъявление к сдаче объектов 

после ремонта, их опробование и ввод в работу 

 - Проверка качества выполнения законченных работ, 

обеспечение устранения выявленных недоделок и 

исправления брака в работе, предъявление к сдаче объектов 

после ремонта, их опробование и ввод в работу 

Умения: 

- Осуществлять проверку подготовки рабочих мест 

- Проводить ремонтные работы в качестве руководителя или 

наблюдающего 

- Проводить инструктаж персонала участка по технологии и 

безопасному выполнению работ 

 

  

Трудовая функция: 

- Руководство работой бригады по техническому 

  

                                                 
3
 Практический этап профессионального экзамена включает в себя задание на выполнение трудовых функций, трудовых 

действий в реальных (на специально оборудованном полигоне) или модельных (с использованием специализированного 

компьютерного тренажера) условиях. 
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1 2 3 

обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи. 

Трудовые действия: 

- Обеспечение соблюдения технологической 

последовательности производства работ, необходимых 

условий для своевременного и качественного их выполнения; 

- Руководство производственной деятельностью участка по 

ремонту энергетического оборудования, зданий и 

сооружений. 

Умения:  

-  Осуществлять проверку подготовки рабочих мест; 

- Проводить ремонтные работы в качестве руководителя или 

наблюдающего. 

Трудовая функция: 

- Руководство работой бригады по техническому 

обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи, 

код H/02.5. 

Трудовые действия: 

- Обеспечение соблюдения технологической 

последовательности производства работ, необходимых 

условий для своевременного и качественного их выполнения; 

- Руководство производственной деятельностью участка по 

ремонту энергетического оборудования, зданий и 

сооружений. 

Умения: 

- Осуществлять проверку подготовки рабочих мест; 

- Проводить инструктаж персонала участка по технологии и 

безопасному выполнению работ; 

- Проводить ремонтные работы в качестве руководителя или 

наблюдающего. 

 

  

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

 укомплектованное рабочее место: стол, стул, бумага, ручка, калькулятор, персональный 

компьютер (тактовая частота процессора не ниже 2 ГГц, ОЗУ не менее 4 ГБ, жесткий диск не 

менее 250 ГБ, допускается встроенная видеокарта) с установленной на него операционной 

системой Windows 7 или выше, веб-браузером Google Chrome версии не ниже 20.0 и пакетом 

Microsoft Office с доступом в Интернет; 

 принтер, сканер. 
 (помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, 

канцелярские принадлежности и другие) 
б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального 

экзамена: 

 укомплектованное рабочее место: стол, стул, бумага, ручка, калькулятор, персональный 

компьютер (тактовая частота процессора не ниже 2 ГГц, ОЗУ не менее 4 ГБ, жесткий диск не 

менее 250 ГБ, допускается встроенная видеокарта) с установленной на него операционной 

системой Windows 7 или выше, веб-браузером Google Chrome версии не ниже 20.0 и пакетом 

Microsoft Office с доступом в Интернет; 

 принтер, сканер; 

 Силовые кабельные линии напряжением 110-500 кВ. Условия создания. Нормы и требования; 

 СТО 34.01-23.1-001-2017. Объем и нормы испытаний электрооборудования; 
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 РД 34.20.508. Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Кабельные линии 

напряжением до 35 кВ; 

 РД 34.20.509. Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Кабельные линии 

напряжением 110-500 кВ. 
(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, 

экзаменационные образцы и другие) 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

1) Требования к образованию: не ниже высшего по направлениям подготовки: 

электроэнергетические системы и сети, электрические станции, электроснабжение или по другим 

электротехническим направлениям. 

2) Требования к опыту работы: опыт работы не менее 3 лет в должности не ниже инженера службы 

(отдела) эксплуатации кабельных линий или выполнения работ по виду профессиональной 

деятельности в области инженерно-технического сопровождения деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи, содержащему оцениваемую 

квалификацию не ниже уровня оцениваемой квалификации. 

3) Требования к знаниям и умениям: Подтверждение прохождения обучения, обеспечивающего 

освоение: 

 а) знаний:  

 НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена;  

 нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и 

проверяемую квалификацию;  

 методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством 

(оценочными средствами);  

 требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального 

экзамена и документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования 

(доступа);  

б) умений:  

 применять оценочные средства;  

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, 

проводить экспертизу документов и материалов;  

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального 

экзамена;  

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах;  

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические 

средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;  

4) Наличие подтверждения квалификации экспертов со стороны Совета по профессиональным 

квалификациям в электроэнергетике по установленной форме. 

5) Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 
 (требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии) 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий  

1) Проведение обязательного вводного инструктажа с соискателем по вопросам, связанным с 

охраной труда и пожарной безопасностью в помещениях (на площадках), в которых организовано 

проведение экзамена. 

2) Обеспечение обязательного надзора над соискателем при проведении теоретической частей 

экзамена. 

3) Инструктаж по работе с программными продуктами для теоретической части экзамена. 
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10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

Тема 1. 

Задание 1.  

С какой минимальной (не реже, чем) периодичностью должны осматриваться трассы кабельных 

линий напряжением до 35 кВ проложенных в коллекторах, туннелях, шахтах и по железнодорожным 

мостам, в соответствии с « Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A. 1 раз в 1 месяц 

B. 1 раз в 2 месяца 

C. 1 раз в 3 месяца 

D. 1 раз в 6 месяцев 

E. 1 раз в 12 месяцев 

 

Задание 2.  

В каких случаях выполняются внеочередные осмотры трасс кабельных линий в соответствии с 

«Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»? 

Выберите три правильных варианта ответа. 

Ответы: 

A. В период паводков 

B. После ливней 

C. При отключении кабельной линии релейной защитой 

D. После пожара в зоне прохождения трассы кабельной линии 

E. После ледяного дождя 

F. После ураганного ветра свыше 30 м/сек 

G. После землетрясения 

H. После перегрузки кабельной линии более  чем на 10% 

 

Задание 3.  

С какой минимальной (не реже, чем) периодичностью должны осматриваться колодцы кабельных 

линий электропередачи 110-500 кВ в соответствии с «Правилами организации технического 

обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A. 1 раз в 1 месяц 

B. 1 раз в 3 месяца 

C. 1 раз в 6 месяцев 

D. 1 раз в 12 месяцев 

E. 1 раз в 24 месяца 

 

Задание 4.  

С какой минимальной (не реже, чем) периодичностью должны осматриваться колодцы кабельных 

линий электропередачи до 35 кВ в соответствии с «Правилами организации технического 

обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A. 1 раз в 1 месяц 

B. 1 раз в 3 месяца 

C. 1 раз в 6 месяцев 

D. 1 раз в 12 месяцев 

E. 1 раз в 24 месяца 

 

Задание 5.  
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Какая информация должна быть указана на бирке кабельной линии электропередачи в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»? 

Выберите четыре правильных варианта ответа.  

Ответы: 

A. Марка кабеля 

B. Наименование или номер линии 

C. Класс напряжения 

D. Длина линии 

E. Сечение 

F. Ширина охранной зоны 

G. Наименование сетевой организации 

H. Год ввода в эксплуатацию 

 

Задание 6.  

Кто должен выполнять технический надзор за прокладкой и монтажом кабельных линий всех 

напряжений, сооружаемых организациями других ведомств и передаваемых в эксплуатацию, в 

соответствии с  «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

B. Проектная организация 

C. Владелец КЛ 

D. Эксплуатирующая организация 

E. Генеральный заказчик 

F. Генеральный подрядчик 

 

Задание 7.  

Кто выдает разрешение на раскопку кабельных трасс или земляные работы вблизи них в 

соответствии с  «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации»? Выберите один правильный вариант ответа.  

Ответы: 

A. Административно-техническая инспекция 

B. Территориальная администрация 

C. Владелец КЛ 

D. Эксплуатирующая организация 

E. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

F. Владелец кабельной линии 

 

Задание 8.  

Какое время считается «временем окончанием капитального ремонта линий электропередачи (ЛЭП) 

при ремонте со снятием напряжения» в соответствии с Приказом министерства энергетики 

Российской Федерации от 25 октября 2017 года №1013 «Правила организации технического 

обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A. ЛЭП отработала под рабочим напряжением 24 часа 

B. ЛЭП отработала под рабочим напряжением 48 часов 

C. Момент сообщения дежурному диспетчеру руководителем (производителем) работ о  

завершении работ на ЛЭП 

D. Момент включения в электрическую сеть, если при включении не произошло отказа 

E. Момент постановки ЛЭП под нагрузку 

 

Задание 9.  
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На основании каких документов из нижеприведенных должен обеспечиваться объем материально-

технических ресурсов для выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий 

и сооружений в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта 

объектов электроэнергетики»? Выберите три правильных варианта ответа.  

Ответы: 

A. Сметы 

B. Калькуляции 

C. Номенклатурных норм расхода запасных частей и материалов по типам оборудования на 

типовые ремонты. 

D. Типовых технологических карт 

E. Проектов производства работ 

F. Актов выполненных работ 

G. Договоров на выполнение работ по ремонту 

 

Задание 10.  

За сколько дней минимум до начала планового ремонта субъекты электроэнергетики должны 

обеспечить поставку оборудования, запасных частей и материалов и провести их входной контроль 

согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики»? Выберите один правильный вариант ответа.  

Ответы: 

A. 5 дней 

B. 10 дней 

C. 15 дней 

D. 20 дней 

E. 25 дней 

 

Задание 11.  

Кто из нижеприведенных принимает решение о применении организации ремонта по техническому 

состоянию линий электропередачи в соответствии с приказом  Министерства энергетики РФ от 25 

октября 2017 года № 1013  «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A. Руководитель субъекта электроэнергетики 

B. Технический руководитель субъекта электроэнергетики 

C. Комиссия, которую определяет субъект электроэнергетики 

D. Постоянно действующая комиссия Ростехнадзора 

E. Комиссия под председательством представителя Системного оператора 

 

Задание 12.  

В какой срок с момента ввода в эксплуатацию должно выполняться первое техническое 

освидетельствование линии электропередачи в соответствии с СТО ПАО «Россети» «Организация 

технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»? Выберите один правильный 

вариант ответа. 

Ответы: 

A. 5 лет 

B. 10 лет 

C. 20 лет 

D. 50 лет 

E. По истечении срока службы, установленного нормативно-технической документацией 

 

Задание 13.  

Чему из нижеприведенного должна соответствовать квалификация ремонтного персонала службы 

эксплуатации линий электропередачи (ЛЭП) предприятий электрических сетей при выполнении 
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ремонта линий электропередачи в соответствии с СТО ПАО «Россети» «Организация технического 

обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A. Штатному расписанию предприятия электрических сетей 

B. Квалификации, установленной в технологической карте 

C. Инструкции по  монтажу  оборудования ЛЭП завода-изготовителя 

D. Проекту производства работ 

E. Отраслевым нормативам 

 

 

Задание 14.  

В нижеприведенной таблице методом перемещения приведите ячейки «Вид технического 

воздействия» в соответствие с ячейками «Вид технического состояния» согласно СТО ПАО 

«Россети» «Организация технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики». 
 Вид технического состояния  Вид технического воздействия 

1 Критическое A Вывод из эксплуатации, техническое 

перевооружение и реконструкция 

2 Неудовлетворительное B Дополнительное техническое обслуживание и 

ремонт, усиленный контроль технического 

состояния, техническое перевооружение 

3 Удовлетворительное C Усиленный контроль технического состояния, 

капитальный ремонт, реконструкция 

4 Хорошее Д По результатам планового диагностирования 

5 Очень хорошее E Плановое диагностирование 

 

Тема 2. 

Задание 15.  

В какой срок, с момента начала работ, балансодержателю земельного участка направляется 

уведомление при ликвидации аварии на кабельной линии в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответ: 

A. 1 день 

B. 2 дня 

C. 5 дней 

D. 10 дней 

E. 30 дней 

 

Задание 16.  

В какой срок организация, производящая работы, обязана сообщить в сетевую компанию об 

обнаружении кабеля, не указанного на планах в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A. 1 сутки 

B. 2 суток 

C. 5 суток 

D. 10 суток 

E. Незамедлительно 

 

Задание 17.  
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В какой срок лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании 

автомобильными дорогами, должны рассмотреть заявление сетевой организации об условиях 

выполнения плановой (регламентной) работы по техническому обслуживанию кабельной линии 

электропередачи, вызывающие нарушение дорожного покрытия, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон»? Выберите один правильный  вариант ответа. 

Ответы: 

A. 1 сутки 

B. 2 суток 

C. 5 суток 

D. 10 суток 

E. Незамедлительно 

 

Задание 18.  

В какой срок сетевая организация должна направить письменное заявление о согласовании условий 

проведения плановой (регламентной) работы по техническому обслуживанию кабельной линии 

электропередачи, вызывающей нарушение дорожного покрытия, владельцу автомобильной дороги, а 

в пределах поселений - также органам местного самоуправления, с указанием содержания работ, 

сроков их выполнения, а также проект схемы организации движения на этот период, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A. 1 сутки 

B. 2 суток 

C. 3 суток 

D. 7 суток 

E. Незамедлительно 

 

Задание 19.  

Кто определяет границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон»? Выберите один правильный вариант 

ответа. 

Ответ: 

A. Эксплуатирующая организация 

B. Организация владелец объекта 

C. Федеральный государственный энергетический надзор 

D. Кадастровая палата 

E. Администрация субъекта РФ 

 

Задание 20.  

В какой срок Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий Федеральный 

государственный энергетический надзор, направляет согласованные документы о границах охранной 

зоны объекта электросетевого хозяйства в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года 

№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»? Выберите один 

правильный вариант ответа. 

Ответ: 

A. 5 рабочих дней 
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B. 10 рабочих дней 

C. 15 рабочих дней 

D. 20 рабочих дней 

E. 30 дней 

 

Задание 21.  

Какой срок отводится Федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

Федеральный государственный энергетический надзор, для принятия решения о согласовании 

границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства картографии, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон»? Выберите один правильный  вариант ответа. 

Ответ: 

A. 5 рабочих дней 

B. 10 рабочих дней 

C. 15 рабочих дней 

D. 20 рабочих дней 

E. 30 дней 

 

Задание 22.  

На какую максимальную глубину разрешается выполнять земляные работы в охранных зонах 

кабельной линии электропередачи, без письменного согласования соответствующей сетевой 

организации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»? Выберите один 

правильный вариант ответа. 

Ответ: 

A. 0,3 м 

B. 0,4 м 

C. 0,5 м 

D. 0,6 м 

E. 0,7 м 

 

Задание 23.  

За сколько дней до начала работ необходимо обращаться с письменным заявлением в 

электросетевую организацию для получения письменного решения о согласовании необходимых 

действий (работы, размещение объектов в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства), 

требующих согласования, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 

года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»? Выберите один 

правильный вариант ответа. 

Ответ: 

A. 5 рабочих дней 

B. 10 рабочих дней 

C. 15 рабочих дней 

D. 20 рабочих дней 

E. 30 дней 

 

Задание 24.  

Сколько дней отводится сетевой организации для рассмотрения и принятия решения о согласовании 

(отказе в согласовании) осуществления действий в охранных зонах объектов электросетевого 

хозяйства (работы, размещение объектов в охранных зонах) от даты поступления заявления в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке 
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установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон»? Выберите один правильный вариант 

ответа. 

Ответ: 

A. 2  рабочих дня. 

B. 5 рабочих дней 

C. 10 рабочих дней 

D. 15 рабочих дней 

E. 20 рабочих дней 

 

Тема 3. 

Задание 25.  

Для каких целей из нижеприведенных предназначена трансформаторная подстанция в соответствии с 

«Правилами устройства электроустановок»? Выберите два правильных варианта ответа.  

Ответы: 

A. Прием электроэнергии 

B. Преобразование электроэнергии 

C. Распределение электроэнергии 

D. Компенсация потерь передачи электроэнергии 

E. Выравнивание частоты тока 

F. Регулирование активной мощности 

 

Задание 26.  

Какие элементы из нижеприведенных входят в  конструкцию любого кабеля высокого напряжения? 

Выберите четыре правильных вариантов ответа. 

Ответы: 

A. Токопроводящие жилы 

B. Электрическая изоляция 

C. Гидроизоляция 

D. Заземляющее устройство 

E. Экран 

F. Броня 

G. Крепежные элементы 

H. Внешняя оболочка от внешних повреждений 

I. Запасные жилы 

 

Задание 27.  

Что из нижеприведенного относится к определению «Арматура кабельная» в соответствии со 

стандартом «Типовые технические требования к кабельным системам 110, 220, 330, 500 кВ»? 

Выберите два правильных варианта ответа. 

Ответы: 

A. Устройства для механического и электрического соединения кабелей 

B. Устройства для прокладки кабеля 

C. Защитные плиты для предохранения от механических повреждений кабелей 

D. Устройство для присоединения к оборудованию 

E. Кабельные эстакады 

F. Кабельные колодцы 

 

Задание 28.  

Какие типы изоляции из нижеприведенных применяется для изготовления силовых кабелей? 

Выберите три правильных варианта ответа. 

Ответы: 

A. Бумажная 
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B. Пластмассовая 

C. Резиновая 

D. Джутовая 

E. Тканевая 

F. Керамическая 

G. Стеклянная 

H. Бакелитовая 

 

Задание 29.  

На какие основные типы классифицируются по своему назначению кабельные муфты? Выберите 

пять правильных вариантов ответа. 

Ответы: 

A. Соединительные 

B. Транспозиционные 

C. Ответвительные 

D. Стопорные 

E. Переходные 

F. Концевые 

G. Трехфазные 

H. Латунные 

I. Элегазовые 

 

Задание 30.  

Ниже приведена схема маслонаполненной кабельной линии высокого давления, выполненная в 

соответствии с Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий напряжением 110-500 кВ. 

Установите соответствие между номером элемента и названием этого элемента. Перенесите блок с 

названием элемента в строку с порядковым номером, который соответствует этому элементу. 

 
Ответы: 

№ Наименование элемента 

1 A. A.Стальной трубопровод с протянутыми в нем кабелями, заполненный маслом 

2 B. B.Соединительные муфты 

3 C. C.Трубы разветвления (медные) 

4 D. D.Концевые муфты 

5 E. E.Баки давления 

6 F. F.Полустопорные муфты 

7 G. G.Колодец 

- H. H.Вентиль слива масла 

 

Задание 31.  

Ниже в таблице, в произвольной форме, представлены буквенные обозначения в маркировке 

кабелей, которые определяются конструкцией брони и защитных покровов. 

Установите соответствие между номером элемента и названием этого элемента. Перенесите блок с 

названием элемента в строку с порядковым номером, который соответствует этому элементу. 

Ответы: 

№ 
Буква или 

сочетание 
 Значение буквы или сочетание букв 
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букв 

1 А A Алюминиевая жила 

2 АС B Алюминиевая жила и свинцовая оболочка 

3 АА C Алюминиевая жила и алюминиевая оболочка 

4 
Б 

D 
Броня из двух стальных лент с антикоррозионным защитным 

покровом 

5 
Бн 

E 
Броня из двух стальных лент с антикоррозионным защитным 

покровом, не поддерживающим горение 

6 Г F Отсутствие защитных покровов поверх брони или оболочки 

7 
л (2л) 

G 
В подушке под броней имеется слой (два слоя) из 

пластмассовых лент 

8 
- 

H 
В подушке под броней имеется впрессованный шланг из 

поливинилхлорида (полиэтилена) 

 

Задание 32.  

На рисунке представлен одножильный кабель марки АПвП2гж. Каждому конструктивному элементу 

кабеля присвоен номер от 1 до 10. Ниже в таблице представлены названия конструктивных 

элементов, из которых состоит кабель. Установите соответствие между номером элемента и 

названием этого элемента. Перенесите строку с названием элемента в строку с порядковым номером, 

который соответствует этому элементу. 

 

Название элемента 
Номер элемента 

на изображении 

A. Круглая (к) многопроволочная (м) уплотненная медная или 

алюминиевая (А) токопроводящая жила (ТПЖ), герметизированная 

1 

B. Экран по ТПЖ (экструдированный электропроводящий слой из 

сшитой  полимерной композиции) 

2 

C. Изоляция кабеля из сшитого полиэтилена (Пв) 3 

D. Экран по изоляции (экструдированный электропроводящий слой 

из сшитой  полимерной композиции) 

4 

E. Подушка под экран. Обмотка из электропроводящих 

водоблокирующих лент (элемент продольной герметизации) (г) или 

обмотка электропроводящей кабельной бумагой (полимерной лентой) 

5 

F. Экран сечением
 
из медных проволок, поверх которых наложена медная 

лента 

6 

G. Оптоволоконный датчик температуры 7 

H. Разделительный слой 8 

I. Поперечная герметизация в виде алюмополимерной ленты с 

проклеенным швом  

9 

J. Наружная оболочка 10 

K. Броня из двух стальных лент - 
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Задание 33.  

На рисунке представлен кабель марки СБ. Каждому конструктивному элементу кабеля присвоен 

номер от 1 до 7. Ниже в таблице представлены названия конструктивных элементов, из которых 

состоит кабель. Установите соответствие между номером элемента и названием этого элемента. 

Перенесите блок с названием элемента в строку с порядковым номером, который соответствует 

этому элементу. 

 

 
Ответы:  

Название элемента 
Номер элемента на 

изображении 

A. A.Токопроводящая жила 1 

B. B.Изоляция жилы из пропитанной бумаги 2 

C. C.Поясная изоляция 3 

D. D.Свинцовая оболочка 4 

E. E.Подушка  5 

F. F.Броня 6 

G. G.Наружный покров 7 

H. H.Поперечная герметизация в виде алюмополимерной ленты - 

 

Задание 34.  

На рисунке представлено сечение  трехжильного кабеля с отдельно освинцованными жилами типа 

ОСБ. Каждому конструктивному элементу кабеля присвоен номер от 1 до 8. Ниже в таблице 

представлены названия конструктивных элементов, из которых состоит кабель. Установите 

соответствие между номером элемента и названием этого элемента. Перенесите блок с названием 

элемента в строку с порядковым номером, который соответствует этому элементу. 
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Ответы:  

Название элемента 
Номер элемента на 

изображении 

A. A.Токоведущая жила 1 

B. B.Экран из полупроводящей бумаги 2 

C. C.Бумажная изоляция фазы 3 

D. D.Экран из полупроводящей бумаги 4 

E. E.Свинцовая оболочка с покрытием битумом и двумя 

прорезиненными тканевыми лентами 

5 

F. F.Джутовое заполнение 6 

G. G.Броня из стальных оцинкованных проволок 7 

H. H.Наружный защитный покров 8 

I. I.Поясная изоляция - 

 

Задание 35.  

На рисунке показана соединительная муфта на 10 кВ. Каждому конструктивному элементу муфты 

присвоен номер от 1 до 11. Установите соответствие между номером элемента и названием этого 

элемента. Перенесите блок с названием элемента в строку с порядковым номером, который 

соответствует этому элементу.  

 
Ответы:  

Название элемента 
Номер элемента на 

изображении 

A. A.Трубка изолирующая 1 

B. B.Перчатка изолирующая 2 

C. C.Манжета изолирующая 3 

D. D.Соединитель болтовой, под опрессовку или пайку. 4 

E. E.Трубка ХВТ 5 

F. F.Провод заземления 6 

G. G.Лента герметик 7 

H. H.Межфазный заполнитель 8 

I. I.Труба наружная 9 

J. J.Кабель 10 

K. K.Бронеленты 11 

L. L.Стопорные кольца - 

 

Задание 36.  

На рисунке показан кабель высокого давления. Каждому конструктивному элементу кабеля присвоен 

номер от 1 до 5. Установите соответствие между номером элемента и названием этого элемента. 

Перенесите блок с названием элемента в строку с порядковым номером, который соответствует 

этому элементу. 



 

19 

 
Ответы: 

Название элемента 
Номер элемента на 

изображении 

A. A.Токопроводящая жила одной фазы 1 

B. B.Бумажная изоляция жилы одной фазы с экраном 2 

C. C.Кабельное масло 3 

D. D.Стальной трубопровод 4 

E. E.Защитный покров трубопровода Антикоррозийный покров 5 

F. F.Бронеленты - 

 

Задание 37.  

На рисунке показан кабель среднего давления. Каждому конструктивному элементу кабеля присвоен 

номер от 1 до 9. Установите соответствие между номером элемента и названием этого элемента. 

Перенесите блок с названием элемента в строку с порядковым номером, который соответствует 

этому элементу. 

 
Ответы: 

Название элемента 
Номер элемента 

на изображении 

A. Канал для циркуляции масла 1 
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B. Зетобразные проволоки токопроводящей жилы 2 

C. Сегментные проволоки токопроводящей жилы 3 

D. Внутренний слой бумажной изоляции 4 

E. Наружный слой бумажной изоляции 5 

F. Экран по изоляции 6 

G. Свинцовая оболочка 7 

H. Упрочняющие покровы 8 

I. Защитные покровы 9 

J. Трубка ХВТ - 

 

Задание 38.  

Установите соответствие между эскизами муфт и вводов кабельных линий электропередачи с их 

наименованием. Перенесите блок с названием в строку с изображением, которое соответствует этому 

названию. 

Ответы: 

1. 

 

A. Муфта 

стопорная типа 

МСТМН-4-220 

2. 

 

B. Муфта 

для соединения 

кабелей с 

маслонаполненн

ой и 

полиэтиленново

й изоляцией 

3. 

 

C. Концевая 

муфта типа 

АРЕСВ 145 

4. 

 

D. Элегазов

ый ввод АРEGA 

2454 
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5. 

 

E. Соедини

тельная муфта 

6. 

 

F. Соедини

тельная муфта с 

транспозицией 

экрана 

7. 

 

G. Ввод в 

КРУЭ 

8. 
- H. Муфта 

разветвительная 

 

Задание 39.  

Установите соответствие между наименованием оборудования переходного пункта ВЛ-КЛ 110 кВ, 

изображенного на рисунке, и цифровым обозначением этого оборудования. Перенесите блок с 

названием элемента в строку с порядковым номером, который соответствует этому элементу. 
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Ответы: 
1. A.Разъединитель 3-х полюсный 110 кВ. 

2. B.Разрядник вентильный 110 кВ 

3. C.Конденсатор связи с фильтром присоединения 

4. D.В.Ч. заградитель 

5. E.Концевая муфта кабеля 

6. F.Баки давления БД-6-0,25 

7. G.Провод сталеалюминиевый 

8. H.Ввод линейный маслонаполненный 

9. I.Зажим аппаратный прессуемый 

10. J.Гирлянда изоляторов поддерживающей подвески В.Ч. заградителя 

11. K.Зажим ответвительный прессуемый 

- L.Муфта соединительная 

 

Задание 40.  

В нижеуказанной таблице приведите в соответствие ячейки с условным обозначением сооружений 

электрических сетей и ячейки с их наименованием в соответствии со «Стандартом по отображению 

условных обозначений объектов в геоинформационных системах ПАО «Россети ФСК ЕЭС». 

Ответы: 

1.  
 

A.  Электростанция гидравлическая (ГЭС) 

2.  

 

B.  Электростанция атомная (АЭС) 

3.  
 

C.  Подстанция 330 кВ 

4.    D.  Тяговая подстанция ж/д 

5.  - E.  Электростанция гидроаккумулирующая (ГАЭС) 
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11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического 

этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу профессионального экзамена 

 

№ 

задания 

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес или баллы, 

начисляемые за 

правильно 

выполненное 

задание 
 

1 2 3 

1.   1 балл 

2.   1 балл 

3.   1 балл 

4.   1 балл 

5.   1 балл 

6.   1 балл 

7.   1 балл 

8.   1 балл 

9.   1 балл 

10.   1 балл 

11.   1 балл 

12.   1 балл 

13.   1 балл 

14.   1 балл 

15.   1 балл 

16.   1 балл 

17.   1 балл 

18.   1 балл 

19.   1 балл 

20.   1 балл 

21.   1 балл 

22.   1 балл 

23.   1 балл 

24.   1 балл 

25.   1 балл 

26.   1 балл 

27.   1 балл 

28.   1 балл 

29.   1 балл 

30.   1 балл 

31.   1 балл 

32.   1 балл 

33.   1 балл 

34.   1 балл 

35.   1 балл 

36.   1 балл 

37.   1 балл 

38.   1 балл 

39.   1 балл 
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40.   1 балл 

 

Теоретический экзамен проходит в форме тестирования. Тест формируется из случайно 

подбираемых заданий из базы вопросов в соответствии со спецификацией и содержит 40 заданий.  

Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40. 

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов от 30 и более. 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 
Варианты Задания 

1 1,3 
2 2,4 

 

Задание № 1:   
На выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях. 

Трудовая функция: 

Руководство работой бригады по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий 

электропередачи, код H/02.5 

Трудовые действия: 

- Контроль соблюдения подчиненным персоналом правил технической эксплуатации 

электротехнического оборудования, требований охраны труда, пожарной безопасности, трудовой и 

производственной дисциплины 

- Проверка качества выполнения законченных работ, обеспечение устранения выявленных недоделок 

и исправления брака в работе, предъявление к сдаче объектов после ремонта, их опробование и ввод 

в работу 

 - Проверка качества выполнения законченных работ, обеспечение устранения выявленных 

недоделок и исправления брака в работе, предъявление к сдаче объектов после ремонта, их 

опробование и ввод в работу 

Умения:  

- Осуществлять проверку подготовки рабочих мест 

- Проводить ремонтные работы в качестве руководителя или наблюдающего 

- Проводить инструктаж персонала участка по технологии и безопасному выполнению работ 

Задание: 

На кабельной линии электропередачи 35 кВ произошло отключение с повреждением одножильного 

кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. Расположение кабелей КЛ горизонтальное.  

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о 

соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 

 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по 

квалификации «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий 

электропередачи (5 уровень квалификации)» принимается при выполнении теоретической части 

экзамена и соблюдении всех критериев оценки практического этапа профессионального экзамена. 
 (указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным 

положительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке 

комплекта оценочных средств 

 

1. ГОСТ Р 56303-2014. Единая энергетическая система и изолированно работающие 

энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических 

соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению. 

2. ИМ СК-20-10. Инструкция по прокладке и эксплуатации силовых кабелей на напряжение 6 - 35 

кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена». 

3. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

утвержденная Членом Правления ОАО «РАО ЕЭС России», Техническим директором Б.Ф. 

Вайнзихером 21.06.2007. 

4. Положение ПАО «Россети» "О единой технической политике в электросетевом комплексе", 

утверждено Советом Директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.02.2017 N 252). 

5. Приказ Министерства энергетики РФ от 22 09.2020 №796 «Об утверждении Правила работы с 

персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». 

6. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160. 

7. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России 

от 15.12.2020 N 903н. 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 

года N 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями». 

9. Правила расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденные Постановлением 

Правительства от 28.10.2019 № 846. 

10. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 

11. Правила устройства электроустановок, утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204. 

12. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 25 октября 2017 года N 1013 

"Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". 

13. РД 153-34.0-03.298-2001. Типовая инструкция по охране труда для пользователей 

персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) в электроэнергетике. 

14. РД 34.20.508. Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии 

напряжением до 35 кВ. 

15. РД 34.20.509. Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 2. Кабельные линии 

напряжением 110-500 кВ. 

16. СТО 56947007-29.060.20.071-2011. Силовые кабельные линии напряжением 110-500 кВ. Условия 

создания. Нормы и требования. 

17. СТО 34.01-23.1-001-2017. Объем и нормы испытаний электрооборудования.  

18. СТО 34.01-24-002-2018. Организация технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики. 

19. СТО 34.01-27.1-001-2014. ВППБ 27-14 «Правила пожарной безопасности в электросетевом 

комплексе ОАО "РОССЕТИ" Общие технические требования». 

20. СТО 34.01-30.1-001-2016. Порядок применения электрозащитных средств, Стандарт организации 

ПАО «Россети». 

21. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

22. Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35. 

23. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 

кВ (Издание шестое). 

24. Дмитриев М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ. 
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Примечание: Пользоваться актуальными редакциями настоящих НТД и ОРД. Если ссылочный 

документ заменен, то при пользовании следует руководствоваться заменяющим документом. Если 

ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 


